Version no Oficial

ALIMENTACION

UN (1) CIRCUITO

TRIFASICO

DOS (2) CIRCUITOS TRIFASICO

UN (1) CIRCUITO

MONOFASICO

TUBERIAS 3" PARA 13.2 KV Y 34.5 KV
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PROFUNDIDAD MINIMA DE VIGAS PRIMARIAS

UBICACION PROFUNDIDAD MINIMA
BAJO AVENIDAS Y CALLES CON 90 om (36"
TUBERIAS DE AGUA, PLUVIALES, ETC. (36")
BAJO AVENIDAS Y CALLES SIN 60 cm (24"
TUBERIAS DE AGUA, PLUVIALES, ETC.
BAJO GRAMA 46 cm (18")

NOTAS:

1.

2.

COMPLEMENTAR CON EL PATRON NS-4-11.

LOS DUCTOS DE RESERVA Y RESPALDO SEGUIRAN LA MISMA
CONFIGURACION.
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